








สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยใน โรงพยาบาลโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ 2567  

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโขงเจียม 

---------------------- 
1.หลักการและเหตุผล เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ  ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป จุดมุ่งหมายหลักคือผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยจากการ
มารับบริการภายในโรงพยาบาลโขงเจียม 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือค้นหาความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและหาแนว
ทางแก้ไขและป้องกันควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง 

2.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะในการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในพื้นที่ตนเองปฏิบัติงาน 
2.4 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน

อาคารและสิ่งแวดล้อมให้มีการดำเนินการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
3.ผลการดำเนินงาน 

      กิจกรรมที่จัด ดังนี้       
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 25 คน ใช้งบประมาณ 2,500.-บาท 
3.1 แจ้งหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่รับทราบและสำรวจตรวจสอบความเสี่ยงที่มี โดยประเมินว่าอาจจะไม่ได้รับ

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  
3.2 เจ้าหน้าที่จาก สบส.10 พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย (ENV.) สำรวจตรวจสอบระบบ

วิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ระบบไอน้ำ ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ระบบไอน้ำ สำรวจตรวจ
ประเมินความเสี่ยงระยะเวลา 2 วัน 

3.3 ประชุมสรุปประเมินค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 
3.4 สรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลโขงเจียม 
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 25 คน ใช้งบประมาณ 2,500.-บาท 

4.สรุปผลการดำเนินงาน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ทีมตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมวามปลอดภัย ได้เข้ามาตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโขงเจียม ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 2 วัน  โดยได้ตรวจสอบ
ประเมิน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ระบบไอน้ำ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับและ
ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ระบบไอน้ำ โดยจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ค้นหาความเสี่ยง 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี และเพื่อมีความปลอดภัยต่อบุคลากรใน



หน่วยงาน และผู้มารับบริการ และจะต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยทีมตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัย ได้แจ้งสรุปรายงานที่ได้ตรวจสอบแล้วทางวาจาและจะสรุปรายงานผลตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรม
ความปลอดภัยของโรงพยาบาลโขงเจียมอีกครั้ง และจะได้นำข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่ตรวจพบมาปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

5.ปัญหาอุปสรรค 

ทีมตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยตรวจพบความเสี่ยงที่จำส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย แต่
โรงพยาบาลมีงบประมาณจำกัดและไม่มีแผนแก้ไขความเสี่ยงที่ตรวจพบ จึงไม่สามารถแก้ไขความเสี่ยงที่ตรวจ
พบไดใ้นทันที และต้องส่งแผนแก้ไขความเสี่ยงที่ตรวจพบเสนอขออนุมัติงบประมาณปีถัดไป 

 

                                                      ลงชื่อ                                   ผู้สรุป 
                                                                (นางกมลพรรณ  เนวลา) 
                    นักวิชาการพัสดุ 
 

 

 

 


